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Auf diese Fragen gibt es Antworten
Heizen und Kühlen: Welche Lösungen für welchen Fall?
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ÁWas steht im ĂHeizungsgesetzñ?

ÁWie viel Energie brauchen die Wohngebäude in Deutschland?

ÁFür die Wärmeversorgung von Ammerndorf erforderliche Fläche 

für die Versorgung mit Holz bzw. Wasserstoff aus Photovoltaik?

ÁWie viele Windräder wären nötig bei Heizung mit Strom?

ÁWann sind Wärmepumpen sinnvoll?

ÁWie Überhitzung im Sommer vermeiden?



Gebäudeenergiegesetz (GEG): Was steht drin?
Auswahl der wichtigsten Punkte.
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1. Neue Heizungen ab 1. Januar 2024 zu 65% mit Erneuerbaren.

2. Punkt (1.) gilt nur, wenn kommunale Wärmeplanung vorliegt. Sofern keine 

kommunale Wärmeplanung vorliegt, darf bei Defekt neue Gasheizung 

eingebaut werden, sofern diese für Wasserstoff geeignet ist. Gilt auch für 

Neubauten in Bestandsgebieten. In Neubaugebieten gilt (1.).

3. Holz und Holzpellets bleiben erlaubt.

4. Bei klimaneutralem Gasnetz weiterhin neue Gasheizungen erlaubt.

5. Neue Gasheizung mit über 65% erneuerbaren Gasen erlaubt.

6. Interessenten sind über steigende Erdgas- und CO2-Preise zu informieren.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw24-de-gebaeudeenergiegesetz-952846, 

Einigungstext GEG vom 13. Juni 2023, Leitplanken der Ampel-Fraktionen zur weiteren Beratung des Gebäudeenergiegesetzes

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw24-de-gebaeudeenergiegesetz-952846


Wichtige Fakten: Neue Öl- und Gasheizungen
Wie lange dürfen Öl- und Gasheizungen betrieben werden?
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Einbau ab dem 1. Januar 2024 und bis zum Ablauf der Fristen für die Wärmeplanung: 

Bis zum Ablauf der Fristen für die kommunale Wärmeplanung (30.06.2026 ab 100.000 Einwohner, 

30.06.2028 unter 100.000 Einwohner) dürfen weiterhin neue Öl- und Gasheizungen eingebaut 

werden, die mit Öl oder Gas betrieben werden. Allerdings müssen diese ab 2029 einen 

wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien wie Biogas oder Wasserstoff nutzen:

Á 2029: mindestens 15 Prozent

Á 2035: mindestens 30 Prozent

Á 2040: mindestens 60 Prozent

Á 2045: 100 Prozent

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/geg-gesetz-fuer-erneuerbares-heizen.html
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www.energiewechsel.deFºrderungen und mehr é Č

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Bilder/Infografiken/infografik-geg-2024-neubau-bestandsbau.html


Verbrauch in Deutschland nach Sektoren
Endenergie von 1990 bis 2020 in Deutschland

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren 6
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Erdgas, Öl, Strom: Was versorgt Haushalte?
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Verbrauch der privaten Haushalte
Endenergie von 1990 bis 2018 in Deutschland

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte 8
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å 40%



Wofür wird die Energie zu Hause verwendet?
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Einsatz Endenergie in privaten Haushalte
2008 und 2021 in Deutschland

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte 10

20212008

Über 80 % für 

Heizen und 

Warmwasser.



Welcher Heizbedarf pro m² Wohnfläche?
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Verbrauch Raumwärme für private Haushalte
2008 bis 2018 in Deutschland

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte, Annahme: 83 Mio. Einwohner in Deutschland in 2018 12

131 kWh/m²

pro Jahr

45 m² pro 

Person

20182008

kWh/m²a

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte


Wie unterscheidet sich der Heizbedarf 

nach Art des Wohngebäudes?
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Gebäude  Heizwärmebedarf

---  -----

Baujahr bis 1977 200

Durchschnitt DE 131 im Jahr 2018

Baujahr bis 2002 100

KfW-Effizienzhaus   60

Passivhaus    15

---  -----

  kWh/m²

Quellen: https://heizung.de/heizung/wissen/der-energieverbrauch-im-

vergleich/, Umweltbundesamt
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Energetische Sanierung:

Á Erheblicher Einsparbedarf

Á Energieaufwand und Kosten für 

Sanierung hier nicht berücksichtigt

Á Isolierung z.T. im Widerspruch zu 

Denkmal- oder Umweltschutz

Verbrauch Raumwärme pro Jahr und m² im Vergleich
Nach Baualtersklasse bzw. Energiestandard

kWh/m²

https://heizung.de/heizung/wissen/der-energieverbrauch-im-vergleich/
https://heizung.de/heizung/wissen/der-energieverbrauch-im-vergleich/
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte


Zwischenfazit
Welche Fragen können wir bis hier in beantworten?
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ÁPrivate Haushalte (ohne Autos) ca. für 30% des Verbrauches an Endenergie verantwortlich.

ÁGas (å40%) und Öl (å20%) sind noch die wichtigsten Energieträger

ÁHeizen und Warmwasser für über 80% des Energiebedarfes in Wohngebäuden verantwortlich.

ÁDurchschnittlich 45 m² Wohnfläche und 131 kWh/m² Heizbedarf

ÁErhebliches Einsparpotenzial durch energetische Sanierung

Hinweis: Alle angaben für Deutschland. Quellen auf den Folien zuvor genannt.



Was sind Wärmepumpen

und wann sind sie sinnvoll?
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Wärmepumpe und Kältemaschine: Prinzip
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ

Eigene Darstellung 17
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Wärmepumpe und Kältemaschine: Schaltbild
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ
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Wärmepumpe und Kältemaschine: Schaltbild
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ
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Wärmepumpe und Kältemaschine: Schaltbild
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ
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Wärmepumpe und Kältemaschine: Schaltbild
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ

21

Niedrige 

Temperatur

Hohe 

Temperatur

Eigene Darstellung

11

73 kWh

9 kWh

12 kWh
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Coefficient of Performance
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Wärmepumpe und Kältemaschine: Schaltbild
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ
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Leistungszahl =ʁ4:

1 kWh Strom

zu 4 kWh Wärme.



Wärmepumpe und Kältemaschine: Schaltbild
ĂWªrmepumpe funktioniert ªhnlich wie ein K¿hlschrankñ
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Je geringer die Temperaturdifferenz,

umso höher die Leistungszahl,

umso geringer der Stromverbrauch.

Leistungszahl =ʁ4:

1 kWh Strom

zu 4 kWh Wärme.



Wärmepumpe braucht eine Wärmequelle:

Welche Wärmequellen gibt es?
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Wärmequellen für Wärmepumpen

TU München, Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik, TUM IfE 45-439-B06 25

Luft

Innenaufstellung

Außenaufstellung

Erde

Erdwärmesonden

Erdwärmekollektoren

Wasser

Grundwasser

© TUM IfE 45-439-B06

Qualitativer Zusammenhang 

zwischen Verfügbarkeit der 

Wärmequelle und Effizienz 

(mittlere reale Leistungszahl)



Luft als Wärmequelle
Vor- und Nachteile ggü. Erdreich als Wärmequelle (Auwahl)
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Bilder: Weishaupt, Vaillant, Daikin, Bosch

Vorteile:

Á Einfache Installation, relativ geringer Investitionsaufwand

Á Geringer Flächenbedarf

Nachteile:

Á Im Winter niedrige Leistungszahl Čhoher Strombedarf

Á Geräusche durch Ventilator

Á Sichtbare Komponenten im Außenbereich

Schematische Darstellung 

der Komponenten eines 

Wärmepumpenheizsystems 

mit Luft als Wärmequelle



Neubau Einfamilienhaus: Optimaler Einsatz
Photovoltaik + Wärmepumpe + Fußbodenheizung
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Photovoltaik Wärmepumpe

Flächenheizung

E-Auto
Günstiger Strom Effiziente

Umwandlung von 

Strom in Wärme

z.B. Fußbodenheizung, 

niedr. Vorlauftemperatur

garantiert hohe Effizienz

der Wärmepumpe

Abnahme Strom bei

geringem Heizbedarf



Nachteile Wärmepumpe: Wirkungsgrad
Leistungszahl niedrig, hohe Betriebskosten
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Wärmepumpe Radiator
Effiziente

Umwandlung von 

Strom in Wärme

Heizung mit hoher

Vorlauftemperatur senkt

Leistungszahl der 

WärmepumpeČmehr

Stromverbrauch

Teurer Strom aus Netz
Stromkosten deutlich über

0,30 ú/kWh über das ganze

Jahr machen Wärmepumpe

ggf. unwirtschaftlich je nach

Kosten der Alternativen.

Schlechte Bedingungen

für Wärmepumpe

ÁHoher Strompreis

ÁGeringe Leistungszahl 

wegen ungünstiger 

Wärmequelle

ÁGeringe Leistungszahl 

wegen hoher 

Vorlauftemperatur des 

Heizsystems, z.B. 

Radiator



Außen- und Vorlauftemp. bestimmen Leistungszahl
Luft-Wasser-Wärmepumpe transportiert Wärme von Außenluft zum Heizwasser

29https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/energie-sparen/wirkungsgrad-waermepumpe/

Leistungszahl
Coefficient of Performance

#/0ʀ
1

7

(ÅÉÚ×ßÒÍÅ

3ÔÒÏÍ

Vorlauf-

temperatur



Nachteile Wärmepumpe: Installationsaufwand
Kein Platz vor Außenkomponenten
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Flächenkollektor Grabenkollektor Erdsonde

Vorteile von Erdreich als Wärmequelle:

Á Ganzjährig relativ konstantes Temperaturniveau Čhohe Leistungszahl der Wärmepumpe

Á Keine sichtbaren Komponenten im Außenbereich

Á Schnee bleibt auf Kollektor länger liegen

Nachteile:

Á Hoher Platzbedarf, hoher Investitionsaufwand

Á Aufwändige Reparatur im Falle von Schäden

Á Eingeschränkte Nutzung der Kollektorfläche, z.B. keine Pflanzung von Bäumen nachträglich möglich

Kein Platz



Nachteile Wªrmepumpe: Keine ĂSofortlºsungñ

31https://www.deutschlandfunk.de/unternehmen-als-krisengewinner-interview-mit-frank-vossloh-viessman-dlf-76c71446-100.html

Frank Vossloh, Deutschland-

Chef Viessmann

Á In Deutschland 13 Mio. 

Gasheizungen, 5 Mio. mit Öl

ÁPro Jahr ca. 1 Mio. neue 

Anlagen als Ersatz

Č å18 Jahre bis bestehende 

Anlagen ersetzt sind.

https://www.deutschlandfunk.de/unternehmen-als-krisengewinner-interview-mit-frank-vossloh-viessman-dlf-76c71446-100.html


Welche Alternativen zur Wärmepumpe?
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Holzheizung für Wärme und Strom

https://www.oekofen.com/de-de/myenergy365/

Strom

PV

Batterie

Pelletheizung

Stirling-Motor

Technische Daten

Á 10-16 kW Wärme von Holzheizung

Á 600 W Strom vom Stirlingmotor

Á 100% Autarkie über das ganze Jahr

Á Hersteller aus Österreich

Á Gesamtpreis: Beim Heizungsbauer bzw. 

Hersteller anfragen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor
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Holzheizung für Wärme und Strom: Messung

https://www.oekofen.com/de-de/myenergy365/

Strom
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Schema von Nah- und Fernwärmenetzen

Grafik: Bundesverbrand Kraft-Wärme-Kopplung, 2013
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Wärmebedarfsdichte: Ein Kriterium für Ausbau der Fernwärme

Bilder: Drittenpreis/Schmid/Zadow (TU München), 2012, Leitfaden Energienutzungsplan für Iphofen, Luftbild: Bayernatlas

Iphofen (Franken)10 MWh/(haĀa) = 1 kWh/(mĮĀa)

Fernwärme vorteilhaft:

Hohe Wärmebedarfsdichte 

(z.B. historische Altstadt, 

Industriekunde) Čgroßer 

Wärmeabsatz bei kleiner 

Netzausdehnung

Fernwärme ungünstig:

Niedrige Wärmebedarfsdichte 

(z.B. Einfamilienhaussiedlung in 

Niedrigenergiebauweise) 

Čgeringer Wärmeabsatz bei 

großer Netzausdehnung
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Vor- und Nachteile von Fernwärme
Auswahl

Nachteile:

Á Erheblicher 

Investitionsaufwand 

für Aufbau von 

Fernwärmenetzen

Á Fernwärmenetz als 

ĂNat¿rliches Monopolñ

Á Anbieterwechsel 

problematisch

Vorteile:

Á Keine Emissionen und 

wenig Platzbedarf 

beim Verbraucher

Á Flexibilität bei 

Energieträgern für 

Wärmeerzeugung
Grafik, Fotos: Logstor/Stadtwerke München

Infrastruktur für Fernwärme
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Wärmespeicher Nürnberg

å 70 m

Volumen:  33.000 m³ Wasser

Kapazität:  1500 MWhth

Leistung Elektroheizer: 2x25 MWel

Bilder und Zahlen: N-Eergie AG, Flyer: Wahrzeichen der Energiewende ï Der Wärmespeicher der N-Ergie
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Schichtladespeicher mit 6.000 m³:
Beispiel Olympiapark München, Wohngebiet am Ackermannbogen

Bilder: Kuckelkorn et al., Solare Wärme am Ackermannbogen (ZAE Bayern)

ĂSchichtladelanzeñ

Person

Person
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Schichtladespeicher mit 6.000 m³: Wärme vom Sommer in Winter
Beispiel Olympiapark München, Wohngebiet am Ackermannbogen

Bilder: http://www.bine.info

Integration in Spielplatz: 

Speicher unter Grashügel


